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РЕАЛИЗАЦИЯ ПУСКОВОГО ОРГАНА БАВР НА ПЛИС 
 
 
В статье рассматривается процесс реализации на базе программируемых логи-
ческих интегральных схем (ПЛИС) устройств системной автоматики на примере пус-
кового органа (ПО) быстродействующей автоматики включения резервного питания 
(БАВР) для подстанций с синхронными мощными электродвигателями (СД) напря-
жением 6-10 кВ [1]. При потере питающего напряжения СД выбегают, их остаточное 
напряжение U1 сначала отстает по фазе от напряжения U2 резервирующей секции, а 
после перехода через 180° опережает его; этот процесс периодически повторяется 
до снижения U1, либо восстановления питания СД. При потере питания СД второй 
секции порядок чередования фаз напряжений секций подстанции противоположен 
описанному. 
ПЛИС занимают промежуточное место между схемами на электромеханических 
реле и микропроцессорными устройствами. Синтез устройства выполняется в сис-
теме автоматизированного проектирования MAX + plus II с использованием ПЛИС 
семейства MAX 7000 фирмы «Алтера» [2]. Последовательность разработки проекта: 
описание устройства, компиляция, программирование микросхемы (прошивка). Воз-
можны симуляция работы устройства и проверка правильности функционирования 
логики.  
Приведем пример исполнения логической части пускового органа БАВР с реа-
лизацией последовательностной логической функции (ПЛФ) [3]. Функция истинна, 
если истинны обе входные переменные, причем раньше становится истинной пере-
менная под стрелкой. Создаем полную принципиальную схему (рис. 1) устройства 
[4], расставляя на рабочем поле элементы из библиотеки примитивов редактора, в 





Рис. 1 – Пусковой орган с реализацией ПЛФ 
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Контроль двойного изменения порядка следования фаз при выбеге потерявшей 
питание двигательной нагрузки производится D-триггерами (DFF) 6, 7, 19, 20. Счет-
ные входы и входы для данных триггеров 6, 7 включены на входные переменные x1, 
x2 , соответствующие напряжениям U1 и U2, перекрестно. Благодаря этому фиксиру-
ется опережающее появление переменной на D-входе (формируется 1 на выходе Q 
триггера), если в момент формирования 1 на счетном входе уже имеется 1 на D-
входе. Сохранение состояния триггеров 6, 7 после совпадения единичных значений 
переменных на входах обеспечивается обратной связью с их выходов на один из 
входов логических элементов 2ИЛИ (or2) 23, 24. 
Возврат устройства в исходное состояние осуществляет счетчик CNT с време-
нем задержки t4, равным К*0,01 с, где коэффициент преобразования К = 2
5 = 32. 
Счетчик устанавливается в нуль при комбинации входов 11 посредством элемента 
2И (and2) 5, подключенного к входу CLR. Тактовые импульсы на входе CLK выраба-
тываются элементом 2ИЛИ (or2) 8 по состоянию входов 00, формируемому с перио-
дом 10 мс, т. е. 0,01 с. После отсчета заданной задержки 0,32 с счетчик не меняет 
своего состояния, а сигнал с его выхода Q через элемент НЕ (not) 26 сбрасывает в 
исходное состояние все D-триггеры. 
Внутренние переменные y1, y2 позволяют зафиксировать прямой или обратный 
порядок следования фаз в начальный период выбега двигателей (до 180°), выход-
ные переменные q1, q2 соответствуют командам на отключение выключателя ввода 
первой или второй секции подстанции. 
В процессе синтеза схемы в графическом редакторе использованы стандарт-
ные элементы из библиотеки примитивов \max2lib\prim и нестандартный счетчик cnt, 
который создан программным путем на языке Altera HDL в текстовом редакторе в 




clk, clr : input; 
q : output; 
) 
variable 








Устройство реализует алгоритм функционирования, записанный ниже с приме-
нением функции ПАМЯТЬ П и последовательностного оператора ОПЕРЕЖЕНИЕ 
(стрелка →) 
 
q,|q)]Π|)Π((q|)Π([q|)Π( 2121211 xxxxyyq   
q,|]Πq|)Π(q)|)Π(([q|)Π( 2121212 xxxxyyq   
где 
.)())((q   4212142121 DxxxxDxxxx  
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У него отсутствует формирование промежуточных переменных в виде импульс-




Рис. 2 – Временная диаграмма работы ПО 
 
Симуляция выполнена в реальном времени: через 20 мс от начала выбега 
формируется y1 = 1, к моменту 0,4 с фиксируется противофаза и отключается рабо-
чий ввод командой q1 = 1, к моменту 0,6 с включается резервный ввод и фазы на-
пряжений совпадают, через 0,32 с после этого устройство возвращается к исходному 
состоянию. 
Приводимая ниже математическая модель данного устройства на языке высо-
кого уровня [5] полностью соответствует представленной аппаратной реализации. 
 
' 02.02.2016 - LIS10 
   x1=0:x2=0:t4=32:timeout=0:c=5 
   gosub init 
begin: 
   do 
   gosub scan 
   gosub back 
‘ ----- первая последовательностная схема совпадения ----- 
   if x1 and not x2 then FlagX1=1:FlagX2=0 
   if x2 and not x1 then FlagX2=1:FlagX1=0 
   if FlagX1 and x2 then y1=1 
   if FlagX2 and x1 then y2=1 
‘ ----- вторая последовательностная схема совпадения ----- 
   if y1 and not y2 then FlagY1=1:FlagY2=0 
   if y2 and not y1 then FlagY2=1:FlagY1=0 
   if FlagY1 and y2 then q1=1 
   if FlagY2 and y1 then q2=1 
‘ ----------- 
   gosub scope 
   loop while c 
end 
' --------- подпрограммы ------------- 
scan: 
   delay 0.01 
   read x1,x2 
   return 
init: 
   y1=0:y2=0:q1=0:q2=0 
   FlagX1=0:FlagX2=0:FlagY1=0:FlagY2=0 
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   return 
back: 
   if x1 and x2 then timeout=0 else incr timeout 
   if timeout>t4 then gosub init:timeout=t4 
   return 
scope: 
   locate 11,c:print using "#"; x1 
   locate   ,c:print using "#"; x2 
   locate   ,c:print using "#"; y1 
   locate   ,c:print using "#"; y2 
   locate   ,c:print using "#"; q1 
   locate   ,c:print using "#"; q2 
   if c<79 then incr c else c=0 
   return 
 
Опрос значений входных переменных x1, x2 выполняется процедурой scan, ус-
тановка начального состояния процедурой init. Для возврата устройства в исходное 
состояние используется процедура back. Интервал квантования (опроса) принят 
равным 0,01 с, коэффициент пересчета задержки на возврат устройства  
t4 = 32, что соответствует 0,32 с, текущее значение отсчитываемого интервала хра-
нится в переменной timeout. Фиксация предыдущих состояний производится пере-
менными FlagX1, FlagX2, FlagY1, FlagY2. 
Изменение состояний входных, внутренних и выходных переменных устройства 
в процессе выбега двигателей первой секции с переключением на вторую секцию, 





Рис. 3 – Изменение входных, внутренних и выходных переменных 
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